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BEZEICHNUNG  Gesundheitszentrum mit PVZ in Pixendorf Umsetzungsstand  Planung
Gebdude(-teil) Gesundheitszentrum Baujahr 2022
Nutzungsprofil Krankenhauser Letzte Verdnderung

StralRe Bahnhofsring Katastralgemeinde Pixendorf
PLZ/Ort 3441 Pixendorf KG-Nr. 20164
Grundstiicksnr. ~ 1360/2 Seehthe 187 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen
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HWBg: Der Refi feizwirmebedarf ist jene Wir ge, die in den Rdumen BSB: Der b bedarf ist als flichenbezog Defaultwert festgelegt und

bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera-
tur, ohne Berlicksichtigung allfslliger Ertrdge aus Warmeriickgewinnung, zu halten.
WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhingigkeit der Gebiudekategorie
als flac De 1 fe legt.

entspricht der Hilfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusitzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfalligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abziglich allfslliger Endenergieertrage und zuzliglich eines dafir notwendigen Hilfs-
energiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft

L L L

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusitzlich zum Heiz- und War
wiirmebedarf die Verluste des gebiudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
23hlen insbesondere die Verluste der Wirmebereitstellung, der Wirmeverteilung, der

peicherung und der War be sowie allfdlliger Hilfsenergie.
KB: Der Kiihlbedarf ist jene Wirmemenge, welche aus den Riumen abgefihrt
werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.
BefEB: Beim Bef: g giebedarf wird der allfillige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.
KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kihlbedarf die Verluste des
Kiihlsystems und der Kiltebereitstellung beriicksichtigt.
RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-
kennzahlen.
BelEB: Der Beleuch giebedarf ist als flach B D t fest-
gelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

werden muss (Lieferenergiebedarf).

fee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem

Endenergiebedarf abziglich alifalliger Endenergieertrige und zuziglich des dafiir

notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf

(Anforderung 2007).

PEB: Der Primirenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste

in allen Vorketten. Der Primdrenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB,,,, ) und

einen nicht erneuerbaren (PEB, ., ) Anteil auf.

€0,eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten Kohlendi-
(Treibh einschlieBlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebé&uds dort. Dieses Kli

wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie

und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliiche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der O1B-Richtlinie 6 .Energieeinsparung und Wirmeschutz® des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom

1. Mai 2010 iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der traum flr die Konver fakt
fiar 3 gie und ist fidr Strom: 2013-09 - 2018-08, und s wurden (bliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:

Brutto-Grundfliche (BGF) 1895,7 m* Heiztage 248 d Art der Liiftung RLT Anlage

Bezugsfliche (BF) 1516,6 m* Heizgradtage 3659 Kd Solarthermie - m?

Brutto-Volumen (Vg) 75841 m* Klimaregion N Photovoltaik 30,3 kwp

Gebiude-Hiillfliche (A) 35184 m* Norm-AuBentemperatur ~ -14,3 °C Stromspeicher - kWh

Kompaktheit (A/V) 0,46 1/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primir) kombiniert

charakteristische Linge ({.) 2,16 m mittlerer U-Wert 0,220 wW/mK WW-WB-System (sekundir, opt.) -

Teil-BGF -m? LEK,-Wert 15,59 RH-WB-System (primar) Warmepumpe

Teil-BF -m? Bauweise mittelschwere RH-WB-System (sekunddr, opt.) -

Teil-Vg -m Kiltebereitstellungs-System 5

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) 2:::::1‘“2'::{;:%’;“”, For
Ergebnisse Anforderungen

Referenz-Heizwarmebedarf HWBgepk = 35,0 kWh/m*a entspricht HWBgetpk 2u = 51,0 kWh/m’a

Heizwirmebedarf HWBgy = 18,4 kWh/m*a

AuBeninduzierter Kiihlbedarf KB*py 0,0 kwh/m*a entspricht KB*py zu1 = 1,0 kWh/m’a

Endenergiebedarf EEBgg = 97,9 kWh/m*a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor foEERK= 0,51 entspricht foEe AR 2ul = 0,75

Erneuerbarer Anteil - entspricht Punkt5.2.3a,b, ¢

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwirmebedarf Qh Refsk = 75011 kwh/a HWBgesx = 39,6 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qhsk = 37734 kwh/a HWBsc= 19,9 kWh/m?a
Warmwasserwdrmebedarf Qiw= 20754 kwh/a WWWB = 15,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Qhes.sk = 68046 kWh/a HEBsx= 3590 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser EAWZWW = 0,64
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzen= 066
Energieaufwandszahl Heizen eawzu= 065
Betriebsstrombedarf Qpsg = 22232 kWh/a BSB= 11,7 kWh/m’a
KiihIbedarf Crros 45173 kWh/a KBsx= 238 kWh/ma
Kiihlenergiebedarf Qxepsk = 0 kwh/a KEBgy = 0,0 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kithlen AWz = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QBefEBsk = 0 kWh/a BefEBgy = 0,0 kWh/m*a
Beleuchtungsenerergiebedarf Qeelts = 124 816 kwh/a BelEB = 65,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeen sk = 189 582 kwWh/a EEBsx=  100,0 kWh/m?a
Primarenergiebedarf Qpepsk = 309023 kwh/a PEBsx= 163,0 kWh/m’a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar QpeBnem.sk = 193376 kwh/a PEBpem.sk= 1020 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar Qpegern. sk = 115646 kwh/a PEBernsk= 61,0 kWh/m?a
dquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 43036 keg/a COgeqsx= 22,7 kg/mia
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeesk= 050
Photovoltaik-Export Qpvesk= 2968 kwh/a PVEgxportsk = 1,6 kwWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin _
Ausstellungsdatum 16.02.2022 Unterschrift
Giiltigkeitsdatum 15.02.2032
Geschiftszahl

Die Energ) dieses Energ s dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kiinnen bei tatsichlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten

Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage knnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier ange abweichen,
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