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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen
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HWBg: Der Referenz-Heizwérmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera-
tur, ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebdudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zéhlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, der
Wiérmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Rdumen abgefiihrt
werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kiihlbedarf die Verluste des
Kiihlsystems und der Kaltebereitstellung berticksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-
kennzahlen.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert fest-
gelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.
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BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hilfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfélligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzuglich allfalliger Endenergieertridge und zuziiglich eines dafiir notwendigen Hilfs-
energiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft
werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzuiglich allfalliger Endenergieertrédge und zuztiglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB,,, ) und
einen nicht erneuerbaren (PEB, ) Anteil auf.

CO,eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten Kohlendi-
oxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebéudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom
19. Mai 2070 iiber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&uden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren
fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 - 2018-08, und es wurden iibliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 1.557,9 m* Heiztage 218 d Art der Liftung RLT Anlage, ..
Bezugsflache (BF) 1.246,3 m* Heizgradtage 3682 Kd Solarthermie - m?
Brutto-Volumen (Vg) 5.939,9 m* Klimaregion N/SO Photovoltaik 30,0 kWp
Gebiude-Hiillfliche (A) 2.782,5 m? Norm-AuRentemperatur -13,1 °C Stromspeicher - kWh
Kompaktheit (A/V) 0,47 1/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primar) kombiniert
charakteristische Lange () 2,13 m mittlerer U-Wert 0,230 W/m2K WW-WB-System (sekundar, opt.) -
Teil-BGF - m? LEK -Wert 16,52 RH-WB-System (primér) Fernwarme
Teil-BF -m? Bauweise mittelschwere RH-WB-System (sekundar, opt.) -
Teil-Vg - m? Kaltebereitstellungs-System -
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) gs;zx’::s.uze:jdef"
giebedar

Ergebnisse Anforderungen
Referenz-Heizwirmebedarf HWBRef Rk = 30,0 kwh/m?a entspricht HWBRefRK,2ul = 30,6 kWh/m?2a
Heizwarmebedarf HWBgy = 41,5 kWh/m?2a
AuReninduzierter Kiihlbedarf KB*gy 0,3 kwh/msa entspricht KB*Ri zul = 1,0 kwh/m?a
Endenergiebedarf EEBgk = 70,1 kwh/m?a entspricht EEBRy 2l = 76,5 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foEERK= 0,63
Erneuerbarer Anteil - entspricht Punkt5.2.3a, b, c
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwirmebedarf QhRefSk = 53.794 kWh/a HWBRefsk = 34,5 kWh/m?2a
Heizwérmebedarf Qhsk = 77.213 kWh/a HWBsy = 49,6 kWh/m?a
Warmwasserwirmebedarf Q= 4191 kWh/a WWWB = 2,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QHep sk = 101.133 kWh/a HEBsk= 64,90 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser €AWZWW = 1,77
Energieaufwandszahl Raumheizung €AWZ,RH = 1,74
Energieaufwandszahl Heizen €AWZH = 1,74
Betriebsstrombedarf Qpspg = 3.275 kWh/a BSB = 2,1 kWh/m?a
Kiihlbedarf Qka,sk = 8.056 kwWh/a KBsk = 5,2 kWh/m?a
Kiihlenergiebedarf Qkes.sk = 0 kWh/a KEBsk = 0,0 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kithlen eawzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf Qpefep,sk = 0 kWh/a BefEBsy = 0,0 kWh/m?a
Beleuchtungsenerergiebedarf Qgeles = 23.146 kWh/a BelEB = 14,9 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeegsk = 118.578 kWh/a EEBgy = 76,1 kWh/m?a
Primérenergiebedarf Qpep,sk = 193.023 kWh/a PEBsx=  123,9 kWh/m?2a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar QpEBn.ern, sk = 58.002 kwh/a PEBn.ern. sk = 37,2 kWh/m?a
Primérenergiebedarf erneuerbar QpEBern. sk = 135.021 kWh/a PEBern. sk = 86,7 kWh/m?a
3quivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 12,620 kg/a CO%qsk = 8,1 kg/ma
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee sk = 0,63
Photovoltaik-Export QpvEsk = 18.727 kWh/a PVEgxportsk= 12,0 kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin
Ausstellungsdatum 17.04.2024 Unterschrift
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Geschiftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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